GREEN ENERGY CONSLUTING, s.r.o.

Manazersky souhrn vystupti z Energetického auditu
Technickych sluzeb Kaplice, s.r.o.

Energeticky audit byl zpracovan dle zdkona 406/2000 Sh. zdkona o hospodafeni energie
v platném znéni a dle pozadavki vyhlasky 480/2012 Sh., o energetické auditu a energetickém posudku
a vyhlasky 118/2013 Sh., o energetickych specialistech v platném znéni. Tzn. musi _hodnotit dle
parametrt podminek uréenych legislativou a nerespektuii aktudlni prekotny vyvoj v elektroenergetice

a tepldrenstvi napriklad diskontni sazba je predepsana legislativou 3 % v okamziku kdy je rocni inflace

12,5 %.

Zhodnoceni aktudlniho stavu zdroji tepla a systémii centralniho zésobovani teplem (CZT):

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Zdroje tepla jsou na konci své Zivotnosti a pies velkou a peclivou
snahu provozu a udrzby na né nelze pohliZet jako na bezpecné
zdroje tepla a je pouze otazkou casu kdy pfestanou fungovat

Zdroje tepla (kotle na HU) dle predanych podkladii neplni
pozadavky minimalni zakonem poZadované urovné ucinnosti
vyroby tepla, zéakonny minimalni poZadavek ¢ini 70 %, provozni
ucinnosti je pod 60%

V systému spotieby paliva neexistuje objektivni zplisob urceni
realné spotreby paliva na kotli v realném case, vyhodnoceni se
provadi na podkladé roéni ucetnich dat véetné stavu zasob, které
nejsou validovany (naptiklad zaméreni skladu geodetem atd.)

Neexistuje koncepce feseni pInéni emisnich limit stavajici kotld
po 01.01.2025 dle emisnich limitd uvedenych v zdkoné 201/2012
Sb. o ochrané ovzdusi, a to jak limity prachu, NOy tak SO,. Jedina
reakce byvalého jednatele byla, Ze si teplarnu nikdo nedovoli
zaviit.

Neexistuje koncepce na feSeni povinnosti vzniku Gcastnit se trhu
s emisnimi povolenkami CO; po terminu 01.01.2025 pro zdroje o
vykonu nad 5 MW, coZ pfinese zdraZeni tepla pfi soucasné cené
povolenek o 20 - 35%.

Cast trasy CZT dle predané dokumentace neodpovida skuteé¢nému
stavu.

Casti CZT maiji snizenou prenosovou kapacitu o 25 % 2z diivodu
zmen$eni priméru potrubi sargumentaci byvalého jednatele
spolecnosti, Ze na opravu na plvodni stav dimenzi potrubi nebyly
penize.
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h) Cést rozvod tepla i po rekonstrukci & opravé neplni minimalni
zédkonné pozadavky Vyhlaska €. 193/2007 Sb. kterou se stanovi
podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a
vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu, tj. maji mensi tepelnou
izolaci, neZ pozaduje platna legislativa.

i) Vdobé predéani podkladii neexistoval Zadny uceleny nadfazeny
fidici systém jak zdrojii tepla, distribuce a prodeji tepla, ktery by
dokazal efektivné méfit, vyhodnocovat a fidit cely systém.

j) Nejasnosti v ramci cenotvorby ceny tepla, kdy spoleénost v cené
tepla nemd zdkonem poZadovany minimalni zisk a minimalni
rezervni fondy na opravu a extrémni naklady na odpisy.

k) V dobé predani podklad(i neexistovala Zadnd koncepce rozvoje
sité CZT ve mésté Kaplice ¢i energetickd koncepce mésta Kaplice.

Energeticky audit zmapoval a vyhodnotil ndsleduijici opatieni ke zlep$eni stavajiciho stavu. Jejich
realizace vSak zavisi na dostupnosti finanénich a dotaénich prostiedkd.

1) Realizace biomasového kotle o vykonu 8 t/h s pfisludenstvim, ktery umoZiiuje p¥ijmou, upravit,
dopravit a spalit vSechny druhy biomas, a to jak ve formé dievni §tépky, sena &i sldmy a to pfi
100 % ¢i jakékoliv poméru druhl biomasy. Na tento typ projektu lze ziskat dotaci az 50%.
investicni naklad dosahuje 140 mil K¢ a doba navratnosti bez dotace 11,5 let pfi vyuZiti dotace
je prostd doba navratnosti 5,8 let pii zachovani stavajici ceny tepla.

2) Realizace multipalivového kotle 8 t/h s pfislusenstvim, ktery rozdifeni pfedchozi varianty o
hnédé uhli a palivo vyrobené z odpadu. Na tento typ projektu lze ziskat dotaci a7 50%.
investicni ndklad dosahuje 165 mil K¢ a doba navratnosti bez dotace 21,7 let pfi vyuZiti dotace
je prosta doba ndvratnosti 12 let pfi zachovani stavajici ceny tepla.

3) Realizace pyrolyzy, ktera bude zpracovévat vstupni vsazku odpadu a biomasy. Na tento typ
projektu lze ziskat dotaci az 33% investi¢ni naklad dosahuje 165 mil K¢ a doba navratnosti bez
dotace 7,2 let pfi vyuZiti dotace je prosta doba navratnosti 4,8 let pfi zachovani stavajici ceny
tepla.

4) Zachovani vyroby tepla z hnédého uhli p¥i pInéni budoucich emisnich limitd po 01.01.2025 ma
dobu névratnosti podstaté vyssi nez Zivotnost technologie.

5) Prostd vyroba tepla ze zemniho plynu je pfi sou¢asnych cendch a nestabilité na trhu se zemnim
plynem mimo ekonomickou a bezpecnostni realitu nelze sestavit realistech byznys plan
s projekci cash flow v horizontu Zivotnosti zafizeni.

6) Kogeneracni vyroba tepla a elektfiny ze zemniho plynu je p¥i souasnych cenéch a nestabilité
na trhu se zemnim plynem mimo ekonomickou a bezpeé&nostni realitu.

7) Decentralizovana vyroba tepla z tepelnych ¢erpadel nebyla hodnocena, protoze pro systémy
voda/voda nejsou geologické podminky a systémy vzduch/voda nebudou v lokalitach
vyménikovych stanic plnit limity hluku.

|ng_ Digitalné
Lo podepsal Ing.
Zpracoval Ing. Tomas Spirek, MBA TomaS Tomas Spirek
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